 Приложение №2

Устранение строительных недостатков в многоквартирных жилых домах.
	№ п/п
	АДРЕС
	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ
	СРОК ИСПОЛНЕНИЯ

	1.
	Ул. Зверева, д.2,4,6,8
	Филиал «СИ-17» 

ЗАО «СУ-155», Управляющая организация ООО «Павшино»


	31.10.2015г.

	
	Павшинский бульвар, д.4,6,11,12, 16,17,18,20, 24, 26, 28, 32, 40
	
	

	
	Подмосковный бульвар, д. 1,3,4,5, 6, 7, 8, 9, 10,12, 13, 14
	
	

	
	Ильинский бульвар, д.2,3,4,5,7, 8,9
	
	

	
	Красногорский бульвар, д. 5,7,9,11,13/1, 13/2, 17,19,21
	
	

	2.
	Подмосковный бульвар, д. 2
	Филиал «СИ-17» 

ЗАО «СУ-155», Управляющая организация ООО «Свой дом» 
	01.07.2015г.

	3.
	Ул.Спасская, д.10
	ЗАО ОСК «Объединенная Строительная Компания»
	01.07.2015г.

	4.
	Ул.Спасская, д.4, 6, 8, 10, 12
	Филиал «СИ-17» 

ЗАО «СУ-155»,

Управляющая организация ООО «Красногорье-ДЭЗ»
	31.10.2015г.

	
	Павшинский бульвар, д.1, 5, 3, 7
	
	

	
	Подмосковный бульвар, д.11
	
	

	
	Ул.Егорова, д.3, 5
	
	

	
	Ул.Игната Титова, д.3, 7
	
	


Перечень строительных недостатков, выявленных в ходе эксплуатации домов микрорайона «Павшинская Пойма», подлежащих устранению:

Подмосковный бульвар, д. 7:
1. Отсутствует документация по водомерному узлу, установленный прибор учета воды не соответствует расчетным расходам.

2. Не завершен монтаж автоматики ИТП, не подведено питание к шкафам управления и автоматики, не выполнены пуско-наладочные работы.

3. ВРУ-1 Требуется демонтаж кабелей механизации строительства.
4. ВРУ нежилых помещений не введены в эксплуатацию.
5. В помещениях электрощитовых не завершены общестроительные работы.

6. Не вывезены железобетонные основания под временные опоры линий электропередач механизации.

7. Не выполнено подключение автоматики пожарных насосов.

8. Не переданы и не установлены пожарные рукава и стволы.

9. Не смонтирована внутридомовая разводка радиофикации и телефонизации.

Подмосковный бульвар, д. 13:
1. Отсутствуют предусмотренные проектом дренажные насосы.

2. Не завершен монтаж балансировочной системы отопления.

3. На трубопроводах системы отопления в тех.подполье частично отсутствует теплоизоляция.

4. Не проведена наладка автоматика ИТП, в помещении ИТП отсутствует дренажный насос, не работает 1 насос на системе подпитки ЦО "VaiTomat".
5. Не введена в эксплуатацию ДЭС (Дизельная электростанция).

6. Монтаж электрооборудования в тех.подполье выполнен с отступлением от проекта и с нарушением ПУЭ.
7. Требуется демонтаж временных кабелей и щитов механизации в тех.подполье.

8.     Не введены в эксплуатацию ВРУ нежилых помещений - 2шт.

9.     В помещениях электрощитовых не завершены общестроительные работы.

10.   Ввиду намокания и разбухания в период монтажа, требуется замена  минеральной ваты в противопожарных дверях лифтов. При движении кабины лифта двери задевают за элементы оборудования шахты.

11.   Смещение направляющих лифта в шахте 3-го подъезда.

12.   Требуется выявление устранение причин множественных протечек на последних этажах по холодным зонам.

13.   На вентиляционных шахтах отсутствуют люки.

14.   Не выполнено подключение автоматики пожарных насосов.

15.   Не смонтирована внутридомовая разводка радиофикации и телефонизации.

16.   Требуется устранение «контруклона» на переходных балконах.

17.   Требуется устранение причин множественных протечек козырьков над входными группами.
18.   Требуется произвести замену или восстановление подвесного потолка «Амстронг».

19.   Требуется утепление пожарных рассечек.

20.   Отсутствует дренаж на эркерных рассечках.

21.   Необходимо произвести восстановление уплотнителя вентилируемого фасада дома  кв. 101.
Подмосковный бульвар, д. 10:
1. Отсутствуют дренажные насосы в помещении водомерного узла.

2. Не завершен монтаж запорной арматуры системы отопления («спускники», краны, тепловые узлы).
3. Не завершен монтаж воздушной линии ЦО.

4. Не произведена наладка автоматики ИТП, в помещении ИТП отсутствуют дренажные насосы.

5. Требуется демонтаж временных кабелей механизации во ВРУ и в тех.подполье.

6. Не введены в эксплуатацию ВРУ нежилых помещений и ВРУ ИТП.

7. В помещениях электрощитовых не завершены общестроительные работы.

8. Необходимо устранение причин протечки ложных балконов по всем секциям дома.

9. Необходимо устранение причин протечки кровель входных групп всех секций.

10. Не завершен монтаж  фановой канализации.

11. Не установлены на место и не обвязаны корыта-водосборники на тех. этаже.

12. Не установлены двери выхода на технические этажи, в существующих дверях отсутствуют замки.

13. Отсутствуют рассечки.

14. На трубопроводах системы отопления в тех.подполье частично отсутствует теплоизоляция.

15. Отсутствует «разуклонка» полов в тех. подполье.

16. Не выполнено подключение автоматики пожарных насосов.

17. Не переданы и не установлены пожарные рукава и стволы.

18. Во всех входных группах требуется устранение причин и следов протечек кровель, а также замена или ремонт потолка «Армстронг», замена разбитых стекол, установка отсутствующих уплотнителей и «штапиков» на оконных рамах.

19. Необходимо устранение причин и следов многочисленных протечек в МОП по всем секциям дома.
20. Не установлены ручки на дверях переходных балконах, отсутствуют ручки на дверях в «приквартирных» холлах, отсутствуют стекла в дверях.

21. Требуется герметизация межпанельных швов, в зимний период наблюдаются многочисленные промерзания.

22. Не выполнено благоустройство территории.
Павшинский бульвар, д. 11:
1. Не подключена электромеханическая задвижка на вводе ХВ.

2. Отсутствует теплоизоляция трубопроводов ЦО.

3. Не завершен монтаж узлов управления ЦО нежилых помещений

4. В ИТП не завершен монтаж автоматики, отсутствует регулятор перепада давления на вводе теплосети.

5. Требуется демонтаж кабелей механизации во ВРУ и тех. подполье

6. Не введено в эксплуатацию ВРУ ИТП.

7. В помещениях электрощитовых не завершены общестроительные работы.

8. Не выполнено подключение автоматики пожарных насосов.

9. Не переданы и не установлены пожарные рукава и стволы, на пожарных кранах отсутствуют РОТ-гайки.
Ильинский бульвар, д.7

1. Отсутствуют дренажные насосы в помещении водомерного узла.

2.  Не «отбалансирована» систем отопления.

3.  Теплоизоляция трубопроводов отопления выполнена на 50%.

4.  Не произведена наладка автоматики ИТП, в помещении ИТП отсутствуют дренажные насосы.
5.    Требуется ремонт УУТЭ.
6.    Требуется демонтаж кабелей механизации во ВРУ и тех. подполье

7.    В помещениях электрощитовых не завершены общестроительные работы.

8.   Монтаж электрооборудования в тех.подполье выполнен с отступлением от проекта и с нарушением ПУЭ.
9.   Отсутствует «разуклонка» полов в тех. подполье. Необходимо устранить подтопление грунтовыми водами.

10.   Перепутаны зоны трубопроводов ХВС и ГВС.

11.   Не выполнено подключение автоматики пожарных насосов.

12.  Не смонтирована внутридомовая разводка радиофикации и телефонизации.

13. Необходимо устранение причин и следов многочисленных протечек в МОП по всем секциям дома.
14.  Отсутствуют ручки на пожарных шкафах.

15.  Требуется установка отсутствующих уплотнителей и «штапиков» на оконных рамах.

16.  Требуется герметизация межпанельных швов, в зимний период наблюдаются многочисленные промерзания.
Ильинский бульвар, д.9

1. Не подключена электромеханическая задвижка на вводе ХВ.

2. Не «отбалансирована» системы отопления.

3. На трубопроводах системы отопления в тех.подполье частично отсутствует теплоизоляция.

4. В тех. подполье отсутствуют дренажные насосы.

5.  Требуется завершение монтажа тепловых узлов на нежилые помещения.

6.    Не завершен монтаж автоматики ИТП, не подведено питание к шкафам управления и автоматики, не выполнены пуско-наладочные работы, отсутствует регулятор перепада давления на вводе теплосети.

7.    Требуется демонтаж кабелей механизации во ВРУ и тех. подполье.

8.    Не введено в эксплуатацию ВРУ нежилых помещений и ВРУ ИТП.

9.    В помещениях электрощитовых не завершены общестроительные работы.

10.  Не выполнено подключение автоматики пожарных насосов.

11.  Отсутствует, предусмотренная проектом система диспетчеризация ИТП.

12.  Не смонтирована внутридомовая разводка радиофикации и телефонизации.

Красногорский бульвар, д. 17

1.    Отсутствуют дренажные насосы в помещении водомерного узла.

2.    Не смонтирована и не подключена электромеханическая задвижка на вводе ХВ.

3.    Внешняя система водоотведения и канализации смонтирована частично.

4.    Не «отбалансирована» системы отопления.

5.    Не выполнены пуско-наладочные работы автоматики ИТП.

6.    Отсутствует акт допуска эл. установки в эксплуатацию и эксплуатационной документации.
7.    В жилой части ВРУ не завершены общестроительные работы.

8.    Отсутствует напряжение на двух ВРУ нежилых помещений.

9.    Электрощитовая ИТП работает на временном электроснабжении.

10.  Не устранены сквозные отверстия в полу электрощитовой.

11.  Требуется устранение временных распределительных устройств механизации строительства во ВРУ и тех. подполье.

12.  Не выполнено примыкание кровли к балконам.

13.  Не произведена гидроизоляция тех. подполья. Происходит постоянное подтопление грунтовыми водами.

14.  Не выполнено подключение автоматики пожарных насосов.

15.  Не переданы и не установлены пожарные рукава и стволы, на пожарных кранах частично отсутствуют РОТ-гайки.
16.  Не смонтирована внутридомовая разводка радиофикации и телефонизации.

17.  Во всех подъездах дома требуется замена или ремонт потолка «Армстронг».

Красногорский бульвар, д. 19

1.    Внешняя система водоотведения и канализации смонтирована частично.

2.    Водомерный узел смонтирован не по проекту.

3.    На трубопроводах системы отопления частично отсутствует теплоизоляция.

4.    Требуется демонтаж кабелей механизации во ВРУ и тех. подполье.

5.    Не введено в эксплуатацию ВРУ нежилых помещений и ВРУ ИТП.

6.    В нежилой части ВРУ не завершены общестроительные работы.

7.    Необходимо устранение причин и следов затопления помещений ИТП и тех. подполья грунтовыми водами.

8.    Не выполнено подключение автоматики пожарных насосов. 
9.    Отсутствуют съезды для людей с ограниченными возможностями в 1, 2, 3 и 4 подъездах.

10.  Отсутствует отмостка по периметру дома (70%).

11.  Благоустройство территории не завершено.

Красногорский бульвар, д.21:
1.    Установка запорной арматуры на стояках отопления выполнена на 40%.
2. Теплоизоляция трубопроводов ЦО выполнена на 50%.
3.    Не выполнена балансировка системы ЦО.
4.   Перепутаны зоны трубопроводов ГВ.

5.   Не исправна задвижка №9 в ИТП.

6.   Не подключены шкафы автоматики ИТП.

7.   Не выполнена наладка автоматики ИТП.

8.   Требуется демонтаж временных кабелей механизации во ВРУ и тех. подполье.

9.   Не введено в эксплуатацию ВРУ нежилых помещений и ВРУ ИТП.

10. В жилой части ВРУ не завершены общестроительные работы.

11. Этажные информационные табло лифтов не совместимы со станцией управления. Не работают.

12. Необходимо устранение причин и следов многочисленных протечек кровли.

13. Отсутствуют двери на выходах на тех. этаж.

14. Необходимо устранение причин и следов затопления помещений ИТП и тех. подполья грунтовыми водами.

15. Не подключена автоматика пожарных насосов.

16. Пожарные рукава и стволы не переданы и не установлены. На пожарных кранах не установлены Рот-гайки.

17. Требуется устранение причин и следов протечек в МОП.

18. Во всех входных группах требуется восстановление подвесных потолков «Армстронг» после протечек. 
19. Требуется замена разбитых стекол.

20. Требуется герметизация межпанельных швов, в зимний период наблюдаются многочисленные промерзания.

Подмосковный бульвар, д. 14:
1.  Теплоизоляция трубопроводов ЦО выполнена на 50%.
2.  Не выполнена балансировка системы ЦО.

3.  Не выполнена наладка автоматики ИТП.

4.  Требуется демонтаж кабелей механизации во ВРУ и тех. подполье.

5.  Не введено в эксплуатацию ВРУ нежилых помещений и ВРУ ИТП.

6.  Во всех ВРУ не завершены общестроительные работы.

7.  Монтаж электрооборудования в тех.подполье выполнен с отступлением от проекта и с нарушением ПУЭ

8.  Этажные информационные табло лифтов не совместимы со станцией управления. Не работают.

9.   Необходимо устранение причин и следов многочисленных протечек кровли.

10. Отсутствуют двери на выходах на тех. этаж.

11. Необходимо устранение причин и следов затопления помещений подполья грунтовыми водами.

12. Не подключена автоматика пожарных насосов.

13. Пожарные рукава и стволы не переданы и не установлены.

14. Требуется устранение причин и следов протечек в МОП.

15. Во всех входных группах требуется восстановление подвесных потолков «Армстронг» после протечек. Требуется замена разбитых стекол.

16. Требуется герметизация межпанельных швов, в зимний период наблюдаются многочисленные промерзания.

17. Благоустройство территории не завершено.
Подмосковный бульвар, д. 12:
1.  Теплоизоляция трубопроводов ЦО выполнена на 50%.
2.  Не выполнена балансировка системы ЦО.

3.  Требуется демонтаж кабелей механизации во ВРУ и тех. подполье.

4.  Не введено в эксплуатацию ВРУ нежилых помещений и ВРУ ИТП.

5.    Во всех ВРУ не завершены общестроительные работы.

6.    Отсутствуют дренажные насосы.

7.    Не подключена автоматика пожарных насосов.

8.    На козырьках входных зон отсутствуют сливы.

9.    Требуется устранение причин протечек ложных балконов.
Павшинский бульвар, д.28:
1.    Не подключена электромеханическая задвижка на вводе ХВ.
2.    Теплоизоляция трубопроводов ЦО выполнена на 50%.
3.    Отсутствует освещение помещение водомерного узла.

4.    Отсутствуют дренажные насосы.

5.  Некорректная работа УУТЭ в виду несоответствия оборудования нагрузкам. Ошибка в проекте.

6.    Не выполнена наладка автоматики ИТП.

7.    Корпус не переведен на постоянное электроснабжение

8.    Все ВРУ запитаны по временной схеме.

9.    Во ВРУ не завершены общестроительные работы.

10. В помещениях ВРУ и в тех. подполье имеются временные распределительные устройства механизации строительства.

11.  ВРУ не введены в эксплуатацию.

12.  Требуется устранение причин и следов протечек по вентиляционным коробам.

13.  Отсутствует «гермодверь» в вентиляционную камеру.

14.  Требуется выявление и устранение причин регулярных засоров выпусков канализации.

15.  Отсутствует освещение тех. подполья.

16.  Не подключена автоматика пожарных насосов.

17. Пожарные рукава и стволы не переданы и не установлены. На пожарных кранах не установлены Рот-гайки.

18. В МОП протечки по всем этажам в следствии отсутствия слива, уклона на переходных балконах. При дождях вода течет по лестнице и квартирные холлы.

19.  На дверях переходных балконов отсутствуют замки, защёлки, доводчики.

20.  Требуется ремонт плитки цокольного этажа и ступеней.

21.  На 5,6,15,17-этажах протечки по открытым балконам и фасаду.

22.  Отсутствует утеплитель и облицовочная плитка на 26-этаже (со стороны подъезда).
23.  Требуется ремонт 100% отмостки по периметру дома из-за просадки грунта. 
Павшинский бульвар, д.24:

1.    Электромеханическая задвижка ХВС не работает. 

2.    Частично отсутствует теплоизоляция.

3.    Не работает ПУТЭ.

4.    В ИТП не налажена автоматика.

5.    Электроснабжение:  ВРУ запитаны по временной схеме, не приняты.

6.    В техподполье нет изоляции, монтаж тепловых узлов выполнен частично. Отсутствуют дренажные насосы. Тепловые узлы на нежилые помещения частично отсутствуют.

7.    Не подключена автоматика пожарных насосов.

8.    Не смонтирована внутридомовая разводка радиофикации и телефонизации.

Павшинский бульвар, д.32

1.    Электромеханическая задвижка ХВС не работает. 

2.    Частично отсутствует теплоизоляция.

3.    В ИТП отсутствует автоматика и дренажный насос.

4.    Электроснабжение - ВРУ запитаны по временной схеме, не приняты.

5.    В техподполье нет изоляции, монтаж тепловых узлов выполнен частично. Отсутствуют дренажные насосы. Тепловые узлы на нежилые помещения частично отсутствуют.

6.    Не подключена автоматика пожарных насосов.

7.    Не смонтирована внутридомовая разводка радиофикации и телефонизации.

Павшинский бульвар, д.26:
1.    Не подключена электромеханическая задвижка на вводе ХВ.
2.    Теплоизоляция трубопроводов ЦО выполнена на 50%.
3.    Отсутствует освещение помещение водомерного узла.

4.    Отсутствуют дренажные насосы.
5.    Корпус не переведен на постоянное электроснабжение.
6.    Все ВРУ запитаны по временной схеме.

7.    Во ВРУ не завершены общестроительные работы.

8.    В помещениях ВРУ и в тех. подполье имеются временные распределительные устройства механизации строительства.

9.    ВРУ не введены в эксплуатацию.

10.  Требуется устранение причин и следов протечек по вентиляционным коробам.

11.  Отсутствует «гермодверь» в вентиляционную камеру.

12.  Требуется выявление и устранение причин регулярных засоров выпусков канализации.

13.  Отсутствует освещение тех. подполья.

14.  Не подключена автоматика пожарных насосов.

15.  Пожарные рукава и стволы не переданы и не установлены. На пожарных кранах не установлены Рот-гайки.

16.  В МОП протечки по всем этажам в следствии отсутствия слива, уклона на переходных балконах. При дождях вода течет по лестнице и квартирные холлы.

17.  На дверях переходных балконов отсутствуют замки, защёлки, доводчики.

18.  Требуется ремонт плитки цокольного этажа и ступеней.

19.  На 5,6,15,17-этажах протечки по открытым балконам и вент.фасаду.

20.  Отсутствует утеплитель, облицовочная плитка на 26-этаже (со стороны подъезда).

21.  Требуется ремонт 100% отмостки по периметру дома из-за просадки грунта.

Павшинский бульвар, д.40.
1.    Отсутствуют дренажные насосы в помещении ввода ХВ.

2.    Не произведены пуско-наладочные работы по тепловым завесам на въезде в 

подземный гараж.

3.    Требуется замена задвижки подачи теплоносителя на 1 ступень ГВС, на подаче вентиляции.
4.    Требуется переобвязка регулятора перепада давления.

5.    Требуется частичный ремонт теплоизоляции трубопроводов.

6.    Корпус не переведен на постоянное электроснабжение.
7.    Все ВРУ запитаны по временной схеме.

8.    Во ВРУ не завершены общестроительные работы.

9.    В помещениях ВРУ и в тех. подполье имеются временные распределительные устройства механизации строительства.

10.  ВРУ не введены в эксплуатацию.

11.  Течь кровельного покрытия над квартирами последних этажей по всем подъездам дома.

12.  Отсутствует штукатурка на кирпичных парапетах, что ведет к их разрушению.

13.  Требуется устранение причин и следов протечек на подземной парковке.

14.  Теплоизоляция трубопроводов ЦО и вентиляции выполнена на 50%

15.  В тех. подполье отсутствуют дренажные насосы.

16.  Не завершено строительство подземного гаража и выезды из него.

17.  Не подключена автоматика пожарных насосов.

18.   Пожарные рукава и стволы не переданы и не установлены. На пожарных кранах не установлены Рот-гайки.

19.  Требуется замена или ремонт потолка «Армстронг» на первых этажах дома.

20.  Требуется очистка фасада от транспортировочной пленки.

21.  Не завершено благоустройство придомовой территории.

Павшинский бульвар, д. 17:
1.    Отсутствует узел учёта ХВ.

2.    Отсутствует УУТЭ.
3.    Теплоизоляция трубопроводов ЦО и вентиляции выполнена на 50%

4.    Корпус не переведен на постоянное электроснабжение

5.    Все ВРУ запитаны по временной схеме.

6. Во ВРУ не завершены общестроительные работы.

7. В помещениях ВРУ и в тех. подполье имеются временные распределительные устройства механизации строительства.

8. ВРУ не введены в эксплуатацию.
9. Не выполнены отливы над балконами.

10.  Требуется очистка фасада от транспортировочной пленки.

11.  Отсутствует выход из подвала 8-го подъезда, не установлены лестничные марши.

12.  Не подключена автоматика пожарных насосов. 
13.  Частично не доделана стяжка в тех.подполье.

14.  Система ППА и ДУ не сдана генеральным подрядчиком.
15.  Требуется замена потолочных плит, в результате протечек кровли при строительстве дома.

16.  Не завершено благоустройство придомовой территории.

Перечень  строительных недостатков в жилых домах в  первом микрорайоне.
1. Отсутствует верхний слой кровельного  покрытия(Спасская д.4, Подмосковный б-р д.11, Павшинский б-р д.1,5).

2. Размеры и качество отмостки по периметру зданий не соответствует СНиП, присутствует проседание и обрушение( Павшинский б-р д.1, 3, 5,7;  Егорова д.3,5; Игната Титова д.3,7; Подмосковный б-р д.11; Спасская д.4,6,8,10,12).

3. Отсутствует герметичное разделение секций на техническом этаже и гидроизоляция технического этажа(Спасская д.4,6,8,10,12; Подмосковный б-р д.11;).

4. Теплоизоляция на инженерных сетях частично отсутствует (Павшинский б-р д.1, 3, 5,7;  Егорова д.3,5; Игната Титова д.3,7; Подмосковный б-р д.11; Спасская д.4,6,8,10,12).

5. Утепление и герметизация межпанельных швов фасада зданий выполнена не качественными материалами( Павшинский б-р д.1, 3, 5,7;  Егорова д.3,5; Игната Титова д.3,7; Подмосковный б-р д.11, Спасская д.4).

6. Отливы парапетов кровли выполнены без замков( Павшинский б-р д.1, 3, 5,7;  Егорова д.3,5; Игната Титова д.3,7; Подмосковный б-р д.11; Спасская д.4,6,8,10,12)..

7. Частично отсутствует ограждение газонов декоративным забором( Павшинский б-р д.1, 3, 5,7;  Егорова д.3,5; Игната Титова д.3,7; Подмосковный б-р д.11; Спасская д.4,6,8,10,12)..

8. Детские площадки не соответствуют требованиям- ГОСТ Р 52169-2003 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования» ( Павшинский б-р д.1, 3, 5,7;  Егорова д.3,5; Игната Титова д.3,7; Подмосковный б-р д.11; Спасская д.4,6,8,10,12).

9. Внутриквартальные дороги и пешеходные тротуары требуют ремонта, из-за отсутствия верхнего слоя асфальта ( Павшинский б-р д.1, 3, 5,7;  Егорова д.3,5; Игната Титова д.3,7; Подмосковный б-р д.11; Спасская д.4,6,8,10,12).. 

10.  Не уложена плитка в квартирных и лифтовых холлах( Спасская д.4, Павшинский б-р д.1, 5) отделка холлов выполнена не качественными материалами, что приводит к обрушению отштукатуренного слоя, отслоение напольной и настенной плитки.

11. Спасская д.6, 8, 10, 12 происходит обрушение фасадного кирпича, двери на переходные балконы выполнены полыми из некачественных материалов, в связи с чем происходит промерзание лестницы аварийного выхода.

12.  ИТП по адресу Игната Титова д.3 не оборудовано автоматикой, отсутствует строительная отделка помещения, отсутствует пожарная станция и пожарный ввод ХВС, не смонтирована  система диспетчеризации и дымоудаления.

13. По адресам: ул.Спасская д.4, 6, 8,10, 12, ул.Павшинский бульвар д.1,5,7, ул.Игната Титова д.7, ул.Подмосковный б-р д.11, ул.Егорова д.3,5 - не укомплектована и не сдана система пожарной сигнализации и дымоудаления.

14. Отсутствует исполнительная техническая документация на дома и придомовую территории, акты ввода ИТП, повысительных и циркулярных станций, а также электрощитовых в эксплуатацию.

15. Не выполнена стяжка подвального помещения ( Спасская д.4 секция 5,6)

ул. Спасская, д.10:

1.Кирпичная кладка выступающих конструкций на кровле:
- имеет серьезные разрушения кирпичной кладки;

- металлические покрытия (защитные) выполнены неплотно, деформированы, провода закреплены с нарушением целостности кладки. 

2.   Кирпичная кладка парапета находится в аварийном состоянии, т.к. имеются значительные прочностные трещины, выпадение кирпича, деформации покрытия парапета, архитектурные детали в форме кругов и треугольников имеют разрушения штукатурного слоя до оголения арматуры, трещины, выкрашивания слоев кирпича.

3.   Отмостка здания шириной приблизительно 0,7м, вместо 1,2м требуемых нормативами. Местами имеются провалы. Между отмосткой и цоколем здания имеются щели, приводящие к намоканию цоколя .

4.   Цоколь имеет прочностные трещины, разрушения, намокания .

Покрытие цоколя выполнено с прерываемой защитой, местами не имеет плотного сопряжения со стенами, с нарушением уклонов.

5.   По наружным стенам, по всему фасаду, на всю высоту имеются опасные трещины, раскрытием более 30мм, что недопустимо.
Имеются многочисленные места с разрушениями и выпадением кирпича. В результате осадки дома происходит перенапряжение кирпичной кладки и трещины.

6.   Неверная установка металлических оконных отливов, которые не заделаны в коробку и оконные откосы, деформированы, плохо укреплены.

Попадание влаги во внутренние конструкции приводит к намоканию слоя утеплителя, потере теплозащитных свойств, к разрушению конструкций.
Подмосковный бульвар, д.2

1.  Нарушена гидроизоляция отдельных участков фундамента.

2.  Разукомплектованы электрические щиты ПК.

3. Насосная станция пожаротушения не подключена к щиту автоматики (КИП и А) в ИТП пусконаладочные работы не производились.

4.   Не работает освещение в подвальном помещении и техническом этаже.

5.  На техническом этаже отсутствуют автоматические спускники воздуха в верхних точках ГВС и отопления.

6.   Отсутствует электропривод задвижки на ХВС в ИТП.

7.   В ИТП не демонтирована сборка для работы по временной схеме от щита механизации.

8.   Отсутствует исполнительная схема обвязки трубопроводов в ИТП в части ХВС, ГВС, отопления, насосной станции пожаротушения, насосной станции ХВС.

9.    ВРУ не укомплектованы средства индивидуальной защиты и пожаротушения.

10. Замечания по ИТП (индивидуальному тепловому пункту) - неисправна насосная группа на циркуляции ГВС, требуется замена вибровставки на насосных группах, не исправна автоматика подпитки на системе отопления, насосная группа на отоплении (циркуляционные) не включаются в автоматическом режиме, неисправен запорно-регулирующие клапаны на ГВС.

Подмосковный бульвар, д.1

1. Отсутствует балансировочная система отопления.

2. Не введены в эксплуатацию ВРУ инж. и ВРУ ИТП.

3. Протечки с кровли в 4-м подъезде.

4. В техподполье отсутствуют дренажные насосы. Частично отсутствуют продухи и теплоизоляция.

5. Не подключена автоматика пожарных насосов.

6. Отсутствует диспетчеризация ИТП.

7. Не смонтирована внутридомовая разводка радиофикации и телефонизации.

Подмосковный бульвар, д.2

1. Не работает электромеханическая задвижка ХВС.

2. Отсутствует диспетчеризация ИТП, регулятор перепада давления.

3. Не смонтирована внутридомовая разводка радиофикации и телефонизации.

Ильинский бульвар, д.3

1. Не работает электромеханическая задвижка ХВС.

2. Частично отсутствует теплоизоляция теплоснабжения.

3. Требуется переобвязка регулятора перепада давления, не хватает дренажного насоса, не полностью смонтирована автоматика.

4. Электроснабжение - демантаж кабелей механизации во ВРУ и подвале, ввод в эксплуатацию ВРУ инж.
5. В техподполье частично отсутствует теплоизоляция.

6. Не подключена автоматика пожарных насосов.

7. Отсутствует диспетчеризация ИТП.

8. Не смонтирована внутридомовая разводка радиофикации и телефонизации.

Ильинский бульвар, д.5

1. Не работает электромеханическая задвижка ХВС. Отсутствует теплоизоляция трубопроводов в водомерном узле.

2. Частично смонтирована система балансировки отопления.

3. Отсутствует регулятор перепада давления и дренажный насос в ИТП.

4. Электроснабжение - демантаж кабелей механизации во ВРУ и подвале,  ввод в эксплуатацию ВРУ инж.
5. Протечки кровли над квартирами в подъездах № 2 и №3.

6. В техподполье отсутствует теплоизоляция трубопроводов. Отсутствуют дренажные насосы.

7. Не подключена автоматика пожарных насосов.

8. Отсутствует диспетчеризация ИТП.

9. Не смонтирована внутридомовая разводка радиофикации и телефонизации.

Подмосковный бульвар, д.8

1. Не работает электромеханическая задвижка ХВС. Отсутствует теплоизоляция трубопроводов в водомерном узле. Не собран 2-1 ввод в здание по бульвару.

2. Отсутствует система балансировки отопления.

3. В ИТП отсутствуют: автоматика, КЗР, теплоизоляция, регулятор перепада давления, дренажная линия и дренажный насос, запорная арматура № 9, требуется переобвязка теплообменников ГВС и замена манометрических кранов.

4. Электроснабжение - демантаж кабелей механизации во ВРУ и подвале,  ввод в эксплуатацию ВРУ инж.
5. В техподполье отсутствуют дренажные насосы и частично теплоизоляция. В нежилых помещений не завершен монтаж тепловых узлов.

6. Не подключена автоматика пожарных насосов.

7. Отсутствует диспетчеризация ИТП.

8. Не смонтирована внутридомовая разводка радиофикации и телефонизации.

Красногорский бульвар, д.5

1. Электроснабжение - демантаж кабелей механизации во ВРУ и подвале, ввод в эксплуатацию ВРУ инж..

2.  Не подключена автоматика пожарных насосов.

3. Не подключена автоматика пожарных насосов.

4. Отсутствует диспетчеризация ИТП.

5. Не смонтирована внутридомовая разводка радиофикации и телефонизации.

Красногорский бульвар, д.7

1. Не работает электромеханическая задвижка ХВС. Частично отсутствует теплоизоляция трубопроводов ХВС.

2. Электроснабжение - демантаж кабелей механизации во ВРУ и подвале, ввод в эксплуатацию ВРУ инж.
3. Протечки с кровли в 1 и 2 подъездах.

4. В техподполье частично отсутствует теплоизоляция трубопроводов.  

5.  Не подключена автоматика пожарных насосов.

6. Отсутствует диспетчеризация ИТП.

7. Не смонтирована внутридомовая разводка радиофикации и телефонизации.

Красногорский бульвар, д.9

1. Не работает электромеханическая задвижка ХВС. Частично отсутствует теплоизоляция трубопроводов ХВС.

2. Электроснабжение - демантаж кабелей механизации во ВРУ и подвале, ввод в эксплуатацию ВРУ инж.и ВРУ ИТП.

3. Не подключена автоматика пожарных насосов.

4. Отсутствует диспетчеризация ИТП.

5. Не смонтирована внутридомовая разводка радиофикации и телефонизации.

ул. Зверева, д. 2

1. Электроснабжение - ВРУ НЖ не введена в эксплуатацию (ремонт полов).
2. ППА и ДУ – не подключена автоматика пожарных насосов.
3. Система диспетчеризации – Отсутствует предусмотренная проектом диспетчеризация ИТП.
4. Слаботочные системы – не смонтирована внутридомовая разводка радиофикации и телефонизации.
ул. Зверева, д. 4

1. Электроснабжение - Требуется демонтаж кабелей механизации строительства.
ВРУ НЖ не введена в эксплуатацию (строительные недоделки: ремонт полов, потолков).
2. ППА и ДУ – Не подключена автоматика пожарных насосов.
3. Система диспетчеризации – Отсутствует предусмотренная проектом диспетчеризация ИТП.
4. Слаботочные системы – Не смонтирована внутридомовая разводка радиофикации и телефонизации.
ул. Зверева, д. 6

1. Электроснабжение - Требуется демонтаж кабелей механизации строительства.
ВРУ НЖ не введена в эксплуатацию (строительные недоделки: ремонт полов, стен).
2. ППА и ДУ – Не подключена автоматика пожарных насосов.
3. Система диспетчеризации – Отсутствует предусмотренная проектом диспетчеризация ИТП.
4. Слаботочные системы – Не смонтирована внутридомовая разводка радиофикации и телефонизации.
ул. Зверева, д. 8

1. Холодное водоснабжение – Станция ХВС не подключена, отсутствует автоматика, работа от пожарных насосов. Не работает электромеханическая задвижка.
2. Электроснабжение - Требуется демонтаж кабелей механизации строительства.
ВРУ НЖ не введена в эксплуатацию (строительные недоделки: ремонт полов, стен).
3. ППА и ДУ – Не подключена автоматика пожарных насосов.
4. Система диспетчеризации – Отсутствует предусмотренная проектом диспетчеризация ИТП.
5. Слаботочные системы – Не смонтирована внутридомовая разводка радиофикации и телефонизации.
Павшинский бульвар, д. 4

1. Теплоснабжение – До конца не смонтированы тепловые узлы нежилых помещений.
2. ИТП – Отсутствуют 2 дренажных насоса.
3. Электроснабжение - Требуется демонтаж кабелей механизации строительства.
ВРУ НЖ не введена в эксплуатацию (строительные недоделки: ремонт полов, стен).
4. ППА и ДУ – Не смонтирована система противопожарной автоматики, не подключена автоматика пожарных насосов.
5. Система диспетчеризации – Отсутствует, предусмотренная проектом диспетчеризация ИТП.
6. Слаботочные системы – Не смонтирована внутридомовая разводка радиофикации и телефонизации.
7. Благоустройство территории – Провал отмостки и грунта над вводом теплотрассы в дом.
Павшинский бульвар, д. 6

1. Электроснабжение - Требуется демонтаж кабелей механизации строительства

 (строительные недоделки: ремонт полов, стен).
2. Тех. Подполье – Нет дренажных насосов, частично отсутствует теплоизоляция и продухи.
3. Система диспетчеризации – Отсутствует предусмотренная проектом диспетчеризация ИТП.
4. Слаботочные системы – Не смонтирована внутридомовая разводка радиофикации и телефонизации.
Подмосковный бульвар, д. 5

1.Холодное водоснабжение – Нет дренажных насосов.
2. Теплоснабжение – Частично смонтирована система балансировки, отсутствуют гидрокомпенсаторы.
3. ИТП – Отсутствуют автоматика, КЗР, регулятор перепада давления, 2 дренажных насоса, 1 пожарный насос, частично отсутствует теплоизоляция.
4. Электроснабжение – Необходим ввод в эксплуатацию ВРУ ИТП, (строительные недоделки: ремонт полов, стен).
5. Кровля – протечки по несимметричным балконам.
6. ППА и ДУ – Не подключена автоматика пожарных насосов.
7. Система диспетчеризации – Отсутствует предусмотренная проектом диспетчеризация ИТП.
8. Слаботочные системы – Не смонтирована внутридомовая разводка радиофикации и телефонизации.
Подмосковный бульвар, д. 3

1. Электроснабжение - Требуется строительные недоделки: ремонт полов, стен.
2. ППА и ДУ – Не подключена автоматика пожарных насосов.
3. Система диспетчеризации – Отсутствует предусмотренная проектом диспетчеризация ИТП.
4. Слаботочные системы – Не смонтирована внутридомовая разводка радиофикации и телефонизации.
Красногорский бульвар, д. 5

1.Холодное водоснабжение – Не смонтирована внешняя дренажная насосная станция.
2. ИТП – отсутствуют теплоизоляция, КЗР ГВС и ЦО, автоматика, чистовые полы.
3. Электроснабжение - Требуется демонтаж кабелей механизации строительства.
ВРУ НЖ и ВРУ ИТП не введены в эксплуатацию (строительные недоделки: ремонт полов, стен);

4. Кровля – имеются протечки.
5. Тех. Подполье – разуклонка подвала выполнена частично, отсутствуют дренажные насосы.
6. ППА и ДУ – Не подключена автоматика пожарных насосов.
7. Система диспетчеризации – Отсутствует предусмотренная проектом диспетчеризация ИТП.
8. Слаботочные системы – Не смонтирована внутридомовая разводка радиофикации и телефонизации.
Ильинский бульвар, д.2

1. Электромеханическая задвижка ХВС не работает. 

2. Частично отсутствует теплоизоляция ХВС.

3. В ИТП отсутствует теплоизоляция, регулятор перепада давления 

4. Электроснабжение - демонтаж кабелей механизации во ВРУ и подвале, ввод в эксплуатацию ВРУ инж. и ВРУ ИТП, окраска полов, стен.

5. В техподполье частично отсутствует теплоизоляция трубопроводов;  

6. Не подключена автоматика пожарных насосов.
7. Отсутствует диспетчеризация ИТП.
8. Не смонтирована внутридомовая разводка радиофикации и телефонизации.

Ильинский бульвар, д.4

1. Не смонтирован обводной узел на трассе ХВС в доме.
2. Отсутствует станция повышения давления ХВС.
3. Частично отсутствует теплоизоляция отопления.
4. В ИТП отсутствует станция подпитки системы ЦО, станция повышения давления ХВС, автоматика, теплоизоляция, чистовые полы.
5. Электроснабжение - демонтаж кабелей механизации во ВРУ и подвале, ввод в эксплуатацию ВРУ инж. и ВРУ ИТП, окраска полов, стен.

6. В техподполье частично отсутствует теплоизоляция трубопроводов.
7. Не подключена автоматика пожарных насосов.
8. Отсутствует диспетчеризация ИТП.
9. Не смонтирована внутридомовая разводка радиофикации и телефонизации.

Павшинский бульвар, д.16

1. Электромеханическая задвижка ХВС не работает. 

2. Частично отсутствует теплоизоляция ХВС.
3. Гидрокомпенсаторы отопления установлены не до конца.
4. В ИТП отсутствуют: КЗР ЦО и ГВС, регулятор перепада давления, автоматика.
5. Электроснабжение - демонтаж кабелей механизации во ВРУ и подвале, ввод в эксплуатацию ВРУ инж. и ВРУ ИТП, окраска полов, стен.

6. В техподполье частично отсутствует теплоизоляция трубопроводов, разуклонка полов выполнена не до конца, нет дренажных насосов.
7. Не подключена автоматика пожарных насосов.
8. Не завершен монтаж ППА, отсутствуют в секции 2 сирены по всем этажам, УОСы, ручные извещатели, УК и пр..
9. Отсутствует диспетчеризация ИТП.
10. Не смонтирована внутридомовая разводка радиофикации и телефонизации.

Павшинский бульвар, д.18

1. Нет дренажных насосов ХВС.
2. Частично отсутствует теплоизоляция отопления.
3. В ИТП  отсутствуют чистовые полы.
4.  Электроснабжение - демонтаж кабелей механизации во ВРУ и подвале, ввод в эксплуатацию ВРУ инж. и ВРУ ИТП, окраска полов, стен.

5. Течет кровля над квартирами последних этажей 1-го и 2-го подъездов.

6. В техподполье нет дренажных насосов.
7. Не подключена автоматика пожарных насосов.
8. Отсутствует диспетчеризация ИТП.
9. Не смонтирована внутридомовая разводка радиофикации и телефонизации.

Павшинский бульвар, д.20

1. Электромеханическая задвижка ХВС не работает.
2. Частично отсутствует теплоизоляция отопления.
3. В ИТП  отсутствуют: регулятор перепада давления, чистовые полы. Не подключены пожарные насосы.
4. Электроснабжение - демонтаж кабелей механизации во ВРУ и подвале,  ввод в эксплуатацию ВРУ инж. и ВРУ ИТП, окраска полов, стен.

5. Протечки  кровли и примыканий балконов над кв. № 117, 119, 120.
6. В техподполье частично не выполнена разуклонка полов, отсутствуют дренажные насосы.
7. Не подключена автоматика пожарных насосов.
8. Не завершена строительная часть системы подпора.
9. Отсутствует диспетчеризация ИТП.
10. Не смонтирована внутридомовая разводка радиофикации и телефонизации.

Подмосковный бульвар, д. 4

1. Электроснабжение - Требуется устранить строительные недоделки: ремонт полов, стен.
2. Система диспетчеризации – Отсутствует предусмотренная проектом диспетчеризация ИТП.
3. Слаботочные системы – Не смонтирована внутридомовая разводка радиофикации и телефонизации.
Подмосковный бульвар, д. 6

1. ИТП – Отсутствуют регулятор перепада давления, Не работает УУТЭ.

2. Электроснабжение - Требуется устранить строительные недоделки: ремонт полов, стен.
3. Система диспетчеризации – Отсутствует предусмотренная проектом диспетчеризация ИТП.
4. Слаботочные системы – Не смонтирована внутридомовая разводка радиофикации и телефонизации.
Павшинский бульвар, д. 12

1. Электроснабжение - Требуется демонтаж кабелей механизации строительства.
ВРУ НЖ и ВРУ ИТП не введены в эксплуатацию (строительные недоделки: ремонт полов, стен).
2. Система диспетчеризации – Отсутствует предусмотренная проектом диспетчеризация ИТП.
3. Слаботочные системы – Не смонтирована внутридомовая разводка радиофикации и телефонизации.
Красногорский бульвар, д. 11

1.Холодное водоснабжение – Не смонтирована внешняя дренажная насосная станция.
2. ИТП – отсутствуют теплоизоляция, КЗР ГВС и ЦО, автоматика, чистовые полы.
3. Электроснабжение - Требуется демонтаж кабелей механизации строительства

ВРУ НЖ и ВРУ ИТП не введены в эксплуатацию (строительные недоделки: ремонт полов, стен).
4. Кровля – имеются протечки.
5. Тех. Подполье – разуклонка подвала выполнена частично, отсутствуют дренажные насосы.
6. ППА и ДУ – Не подключена автоматика пожарных насосов.
7. Система диспетчеризации – Отсутствует, предусмотренная проектом диспетчеризация ИТП.
8. Слаботочные системы – Не смонтирована внутридомовая разводка радиофикации и телефонизации.
Подмосковный бульвар, д. 9

1.Холодное водоснабжение – Не работает электромеханическая задвижка, не подключены пожарные насосы, отсутствует теплоизоляция на трубопроводах.
2. Теплоснабжение - Частично установлены клапаны балансировки, отсутствует теплоизоляция, не работает приточная вентиляция. 

3. Электроснабжение - Требуется демонтаж кабелей механизации во ВРУ и подвале, много замечаний по монтажу электрооборудования в подвальных помещениях, ВРУ НЖ и ВРУ ИТП не введены в эксплуатацию, строительные недоделки: ремонт полов, стен.
4. Кровля – строительный мусор.
5. Тех. Подполье – частично отсутствует теплоизоляция, отсутствуют дренажные насосы.
6. ППА и ДУ – Не подключена автоматика пожарных насосов.
7. Слаботочные системы – Не смонтирована внутридомовая разводка радиофикации и

Телефонизации.
8. МОП (холодные зоны) – в ходе проведения работ по усилению ж/б колонн нарушена внутренняя отделка.
9. Входные группы - в ходе проведения работ по усилению ж/б колонн нарушена внутренняя отделка.
10. Двери, окна, фасады - в ходе проведения работ по усилению ж/б колонн нарушена внутренняя отделка и частично фасада.
Ильинский бульвар, д. 8

1.Холодное водоснабжение – Не работает электромеханическая задвижка, дренажные насосы отсутствуют, на втором водомерном узле не смонтирован ввод ХВС №2 в камере питающей корпус.
2. Теплоснабжение - Не смонтированы балансировочные краны на узлах управления и стояках.
3. ИТП – не завершен монтаж автоматики.
4. Электроснабжение - Требуется демонтаж кабелей механизации во ВРУ и подвале, ВРУ НЖ и ВРУ ИТП не введены в эксплуатацию, строительные недоделки: отверстия в полу.
5. Кровля – течь кровельного покрытия ложных балконов во всех подъездах дома, несмотря на проведенный ремонт.
6. Тех. Подполье – частично отсутствует теплоизоляция, подвальное помещение постоянно наполнено грунтовыми водами, внешняя канализация полностью не смонтирована.
7. ППА и ДУ – Не подключена автоматика пожарных насосов.
8. Слаботочные системы – Не смонтирована внутридомовая разводка радиофикации и

телефонизации.
Красногорский бульвар, д.13/1

1. Дом запитан ХВС от корпуса 42.
2. Теплоснабжение осуществляется от ИТП, расположенное в корпусе № 42.

3. Электроснабжение - отсутствуют счетчики на вводных ячейках ВРУ жилой части, в помещениях ВРУ и в подвале имеются временные распредустройства механизации строительства.

4. Имеются протечки с кровли.

5. В техническом этаже частично отсутствует теплоизоляция трубопроводов.

6. В техническом подполье частично отсутствует бетонное покрытие пола, теплоизоляция, внешняя система канализации выполнена не в полном объеме.

6. Не подключена автоматика пожарных насосов.

7. Отсутствует диспетчеризация ИТП.

8. Не смонтирована внутридомовая разводка радиофикации и телефонизации.

9. Стояки центрального отопления местами выгнуты.

Красногорский бульвар, д.13/2

1. Электромеханическая задвижка ХВС не работает. 

2. Монтаж тепловых узлов выполнен частично.

3. Электроснабжение - отсутствуют счетчики на вводных ячейках ВРУ жилой части,  ВРУ ИТП по временной схеме, в помещениях ВРУ и в подвале имеются временные распредустройства механизации строительства

4. Отсутствует диспетчеризация ИТП.

5. Не смонтирована внутридомовая разводка радиофикации и телефонизации.

